Kampinos, dn. 29.05.2020 .

Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN

Dotyczy: posigpowania o udzielenie zaméwienia publicznego Sprawa nr FZ.271.16.2020.PN
pod nazwa ,Rozbudowa istniejacej oczyszezalni Sciekéw w miejscowosci Lazy” w ramach
zadania inwestycyjnego ,,Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Eazach””

Gmina Kampinos, dzialajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z pézn. zm.) informuje, ze w dniu
28.05.2020r. wptyneto pytanie od Wykonawcy nastepujacej tresci:

Pytanie nr 1:

Proszg o okreslenie, jezeli jest nakazana przez Projektanta, klasy sztywnogci zbiornika reaktora
tj. SN2, SN4 czy SN8.

Odpowiedz na pytanie 1:

Zamawiajacy informuje, iz biologiczna oczyszczalnia $ciekéw musi by¢ zgodna
z wymaganiami normy PN-EN 12255. W $wietle ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16.04.2004 1. jedynym potwierdzeniem legalnego wprowadzenia wyrobu budowlanego
(biologiczne oczyszczalnie $ciekéw) do obrotu na terytorium UE oraz potwierdzeniem,
iz wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych — jest
oznakowanie wyrobu przez Producenta znakiem CE i wystawienie przez tego Producenta
Deklaracji zgodnosci wyrobu (BOS) z europejskg normg zharmonizowania PN-EN 12255.
Informujemy, iz parametr sztywnosci obwodowej zgodnie z norma PN-EN ISO 9969 odnosi
si¢ wylacznie do rur wykonanych z tworzyw termoplastycznych a nie do zbiornikéw
oczyszczalni biologicznej.

Informuje, ze w zwiazku ze udzielonymi odpowiedziami termin sktadania i otwarcia ofert
W niniejszym postepowaniu nie ulega zmianie.

Wszystkie powyzsze informacje staja si¢ obowiazujace z dniem ich przekazania przez
Zamawiajgcego, co Wykonawcy muszg uwzglednié w swoich ofertach




